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Cpemckn KapaoBuu

IIpenmer: Ilojammeme - 0roBoOp Ha NUTame y oTBopeHoM nocrynky JHOII 1.3.12

VY TOKy poka 3a MOJHOUIEHE MOHYAAa y OTBOPEHOM IOCTYNKY jaBHe HaOaBKe 3a Homelna
YroBOpa O jaBHO-TIPMBATHOM IapTHEPCTBY 3a BpIIEHE EHEPreTCKe yCiayre NMPHUMEHOM Mepa YINTene
enepruje ca ,,LED“ rtexmonormjoM y Hacesbuma rpaga Cpemcku Kaprmosmu a 3a KoOjy Cy, JaHa
28.12.2018. roauHe, MO3UB 3a TOCTABJhAkE MOHYAA M KOHKYPCHA JTOKYMEHTaIMja 00jaBJbeHU Ha
[loprany jaBHMX Ha0aBKM M MHTEpPHET CTPAaHULM HapydyHold, OBOM Hapyduoly je, JaHa
17.01.2019. romune, €NEKTPOHCKOM ITOIITOM 3aMHTEPECOBAHO JIUIIE TOCTABUIIO JOIUC Y KOME CYy
caJip>kaHa MUTamka OJJHOCHO 3aXTEBH 34 IMOjallllbebeM, U TO:

1. U tabeli na str. 12. konkursne dokumentacije naveden su kategorije puta M2, M3 i M5, a nisu
navedene kategorije M4 i M6 koje ste naveli u opisima svetiljki na str. 13. i 14. konkursne
dokumentacije. Dodatno, za kategoriju M2, pomenutu u tabeli na str. 12. ne postoji opis svetiljki
na str. 13. i 14. konkursne dokumentacije.

PITANJE: Molimo da uskladite kategorije puta u tabeli na str. 12. sa kategorijama navedenim u
opisima svetiljki.

2. Na str. 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 i M5 trazi se da ukupna
efikasnost svetiljke bude veca od 129 Im/W, a na str 14. konkursne dokumentacije za kategorije
puta M6 trazi se da ukupna efikasnost svetiljke bude ve¢a od 136 Im/W.

PITANJE | KOMENTAR: Da li postoji neki specijalni razlog zbog koga ste trazili razlicite

3. Na str. 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 i M5 trazite da ,,Pagna crpyja
y HOMHHAITHOM PEKUMY paaa Tpeba ma Oyme makcumanHo 700MA“, a na str 14. konkursne
dokumentacije za kategorije puta M6 trazite da ,,Pagna crpyja Tpeba ma Oyme MaKCHMaiHO
500MA y HOMUHAJIHOM pexuMy pajaa‘.

PITANJE | KOMENTAR: Molimo za dodatno objasnjenje iz kog razloga narucilac ogranicava
vrednost radne struje? Ukoliko je razlog bolja termicka regulacija, isporuc¢ilac opreme to
garantuje razli¢itim ispitivanjima i dostavljenim sertifikatima ili testnim izvestajima. Da li
postoji neki specijalni razlog zbog koga ste trazili razlicite maksimalne radne struje ili su samo
prepisani podaci iz kataloga preferencijanog proizvodaca?

Smatramo da je ovaj zahtev neopravdan, te ga iz tog razloga treba izbaciti iz konkursne
dokumentacije.
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4, Na strani 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 1 M5 trazi se: ,,IIpuctyn
KOMITOHEHTaMa YHyTap CBETHJbKe Mopa jaa Oyzae moryh 0e3 yrmorpebe anarta“.

PITANJE | KOMENTAR: Mozete li da nam kazete koja je svrha ovog zahteva kada zamena
LED modula mora da se vrsi u fabrickim ili laboratorijskim uslovima, s rukavicama, narukvicom
za odvodenje statickog elektriciteta, gumenom podlogom i jonizatorom? Takode vas molimo da
navedete bar 3 proizvodaca i tipove svetiljki koji zadovoljavaju ovaj zahtev. U protivhom
ostajemo u uverenju da je ovaj zahtev ubacen greskom ili je prepisan iz kataloga preferencijanog
proizvodaca, pogotovo §to ovaj zahtev ne postavljate u opisima svetiljki za kategoriju puta M6.
Molimo vas da ovaj zahtev izbacite iz konkursne dokumentacije.

VY Be3u HaBeACHOT, a mocTymajyhu Ha ocHOBY wiaHa 63. 3akoHa O jaBHMM HaOaBKama
(,,Cnyx6enn rmacauk PC Op. 124/2012, 14/15 u Opoj 68/2015), u yBHIOM Yy KOHKYPCHY
JOKYMEHTAIIH]Y, OJroBapamMo KakKo CIIe.IH:

OJAI'OBOP HA IIUTAIBE BPOJ 1, bPOJ 2 u BPOJ 3
Hapyuunan he ycarnacutu KOHKYpCHY JOKYMEHTALU]y.

OATI'OBOP OAI'OBOP HA IIUTAIBE BPOJ 4

300r norpede oapxaBarma, Hapy4dUIIalLl )KEJIH Jja ¢e MPUCTYI KOMIIOHEHTaMa y CBETHIJbLIU
BpIU Oe3 yrnorpede anata, mro Behuna caspemenux LED cBetnsbku nocenyje. Hapyuunai ne
Tpaxku mpuctyn u 3ameny LED moxyna Ha Tepeny, Beh KOMILIETHOT ONTHYKOT OJIOKA.

Yka3yjemMo cBHMM 3aHMHTEpPECOBAHMM JIMIIHMA JIa Ce CBe HaBedeHOo o0jaBbyje Ha Ilopraay
jaBHUX HA0ABKH U MHTEepHeT cTpanuny Hapyuuona.

3axBasbyjeMO C€ Ha MHTEPECOBAKY | MO3/paBibamo Bac,

KOMUCHUJA 3A JABHY HABABKY




